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Grajewo, 19.06.2018 r.

KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Grajewie
ul. Wojska Polskiego 74, 19-200 Grajewo
Znak sprawy: PZ.5580.7.2018.M - 4
) - Egz. nr .
PROTOKOL -

ustalen z czynnosci kontroino-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarng

(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

Od 19.06.2018 r. do 19.06.2018 r.
. przez

4) st. seke. inz I - Starszego Technika Samodzielnego
Stanowiska do Spraw Kontroino — Rozpoznawczych Komendy Powiatowej

Paristwowej Strazy Pozarnej w Grajewie, nr. legitymaciji stuzbowej 20/2013 nr.
id. 34620

..............................................................................................................................

stopien stuzbowy, tytuf, imie i nazwisko — stanowisko siuzbowe, nr legitymacji 0s6b upowaznionych do kontroli
legitymujgcego/cych sie upowaznieniem numer PZ.5580.7.2018.Mt z dnia 04.06.2018 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarne] w Grajewie,
zostaly przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w:

Urzad Skarbowy, ul. Elewatorska 8, 19-200 Grajewo
(0znaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych — nalezy woisaé nazwe wiasna budynic, obiektu
budowlanego, terenu, urzgdzenia oraz jego adres — lokalizacje)

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz
podsfawa i zakres upowaznienia

Urzad Skarbowy, ul. Elewatorska g, 19-200 Grajewo | Pan QD - starszy inspekior w Izbie
Administracji Skarbowej w Bialymstoku na
podstawie upowaznienia. Upowaznienie doigczono
do protokoiu.

Nazwa i adres konfrolowanego

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwisko, stanowisko siuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imie, nazwisko SErAMENBESHZBoWE pTzEdsBviciela kontrolowanego

Pan SEEEEEANE - starszy inspektor w izbie | Nie dotyczy
Administracji Skarbowej w Biatymstoku

Zakres czynnos$ci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

- 1) kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych;
.2) ocena zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwxqzaﬁ technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym;
3) rozpoznawanie mozliwosci i warunkéw prowadzenia dziatan ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej;
4) rozpoznawanie innych miejscowych zagrozen;

W



Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenéw i urzadzer:

1) Budynek A — administracyjno biurowy,
2) Budynek B — magazynowy.

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$é za realizacie obowiazkéw 2z zakresu ochrony
przeciwpozarowej:

Pan R - starszy inspekior w Izbie Administracii Skarbowej w Biatymstoku. Do protokotu
dotaczono dyplom potwierdzajacy kwalifikacje. .

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Obiekt Urzedu Skarbowego zlokalizowany jest w Grajewie przy ulicy Elewatorskiej 8. Obiekt skiada sie z
dwukondygnacyjnego budynku A | polgczonego z nim $ciang szczytowg z  przejSciem,
jednokondygnacyjnego budynku B. Sg to budynki murowane, nie podpiwniczone o wysokosci ponizej 12 m.
Dach ~ stropodach wentylowany, papa termozgrzewalna. Obiekt zakwalifi kowany jest do ZL 1l i PM -
wydzielona pozarowo kottownia i magazyn na olej opatowy.

Wymiary budynku A:

Powierzchnia zabudowy - 326,5 m? e Sz N s e )
Kubatura - 2037 m’

Powierzchnia uzytkowa ~ 518,6 m

Powierzchnia caikowﬂa 629,9 m?

Wysokos¢ — ok. 6,5 m?

Wymiary budynku B:
Powierzchnia zabudowy - 491 m?
Kubatura — 1911,5 m?
Powierzchnia uzytkowa — 420 m
Powierzchnia catkowita — 491 m?
Wysokoéé — ok. 4 m.

Obiekt ogrzewany z wlasnej kottowni na olej opatowy — kotlownia zlokalizowana w budynku A wydzielona
pozarowo drzwiami drzwiami o odpornosci El 30 na korytarz oraz El 30 przejscie z korytarza do budynku A.
Magazyn na olej réwniez w budynku A wydzuelony pozarowo, wejscie wylgcznie z zewngtrz obiektu. W
magazynie zna;du;q sig 3 zbiorniki po 1000 | i 3 zbiorniki po 1100 |, tacznie 6300 L. Zbiomniki jedno
plaszczowe umieszczone w wannie wychwytujacej, posadzka nie nasigkajgca.

Obiekt wyposazony w Qs!em gggnalizaq!i Pozarowej.

3. Organizacja ochrony ppoz. '

Instrukcja Bezpieczeristwa Pozarowego zaktualizowana 18.06.2018 r. przez specjalistg ds. BHP i ochrony
p. poz. Pana 4= pr. nr SSOP/53/2014/1/11. W dniu kontroli wszyscy pracownicy

“zapoznani byli z |BP. IBP znajduje sie w sekretariacie Urzedu Skarbowegdo. goumeesssess

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyine prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie w 2011 roku
- (protokét z dnia-17.11.2011r.).

[ W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
<] W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne.*




Stan realizacji obowigzkéw wynikajacych z postepowania édministracyjnegb:

W decyzji administracyjnej PZ.5580.24.2011.DW nakazano zaktualizowaé Instrukcje Bezpieczernstwa
Pozarowego dla obiektu Urzedu Skarbowego w Grajewie. Nakaz wykonano w terminie.

5. Czynnosci zabronione

| Nie stwierdzono.

e 5* wca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi
’ Ry ~ENTIAGTRED e e

[ Nie stwierdzono. ]
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> dotyczacawysier iewi@prawidiowosci powoteigcyelrberPosrednie
nlebezgleczenstwo powstama gozaru
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| Nie stwierdzono.
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8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe"

1) hydranty wewnetrzne DN 52 (szt. 2),
2) system sygnalizacji pozaru,
3) gtdwny wyigcznik pradu,

8. Sprawnosc techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Ad. 1.

Hydranty wewneirzne — badanie dnia 19.01.2018 r. wykonat ,Usiugi Pozamicze [N

Protokdt badania wykonania proby ciSnieniowe] dla
WeZy pozarniczych wykonano w marcu 2015 roku przez Zakfad Ochrony P. Poz.

a termin kolejnego badania pzzypéda na2020r.

Ad. 2. System Sygnalizacji Pozarowej — protokét wykonani ig,czynnosci se dsowych przez ,DW Monitoring
Pozarowy” Sp. z 0.0. 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Okrzel 2/28.

Ad. 3. Podczas kontroli przedstawiono protokét pomiaru rezystancji izolacji obwodow elekirycznych
wykonany 10. 2015 r. przez ,Rada FSNT NOT” w Bialymstoku Zespot Ustug Elekirycznych 15-950 Bialystok,
GO, ; upr. nr E/85/075/11 oraz przez Pana mgr

WM
m4"§m., .m'ﬂ‘g Gaany
1@ Stan vaosazema, s%rawnosc techniczna i funkcionaina gasnic

Obiekt wyposazono w GP 6 kg x 3 szt., GP 4 kg x 5 szt., GP 2 kg x 3 szt., GS 5 kg x1 szt. oraz jeden koc
asniczy. Wszystkie gasnice posiadajg wazne przeglady wykonane dnia 22.01.2018 r.

11. Substancje zubozajgce warstwe ozonow3s oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

[ Nie stwierdzono.




12. WyposaZenie budynku w instalacje uzytkowe ;

1) Instalacja elektryczna,
2) Instalacja odgromowa, .
3) Instalacja wentylacyjna i kominowa,

13. Sprawnoé¢ techniczna | funkejonaina instalacii uzytkowych

1) Instalacja elekiryczna - . Podczas kontroli przedstawiono protokét pomiaru rezystancji izolacji

obwodoéw elektrycznych wykonany 10.2015 r. przez ,Rada FSNT NOT” w Biatymstoku Zespdt Ustug
Elektrycznych 15-950 Bialystok, ul. M. Sklodowskiej-Curie 2 przez Panig mgr
mmaz przez Pana mgr inz. I . pr.

n

stalacja odgromowa ~ . Podczas kontroli przedstawiono protokét pomiaru rezystancji uziemienia

odgromowego wykonany 10.2015 r. przez ,Rada FSNT NOT” w Bialymstoku Zespdt Usiu

Elektrycznych 16-950 Biatystok, ul. M. Sklodowskiej-Curie 2 przez Panig mgrﬂ
oraz przez Pana mgr inz. ’

Instalacja wentylacyjna i kominowa — Podczas kontroli przedstawiono protokét nr 221/18 z

okresowej kontroli przewod6w kominowych (dymowych — spalinowych — wentylacyjnych)wykonany

dnia 30.05.2018 r. przez Mistrz Kominiarski Pan

3)

WYKAZ STWIERDZBNYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. | Nie stwierdzono. | [ usunigto w trakeie kontrol

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowo$ciami: -
Nie dotyczy.

Inne ustalenia:
Brak.

14. Uwagi i zastrzeZenia wniesione przez kontrolowanego

—

[ Brak.

NaUtyReiiokdhzajkaiszono. —
Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wm{Mnm do A 3

protokotu. Protokét spisangna 4 stronach w, 2-ch jednobrzmigeych egzemplarzach i PO zapoznaniu sie z

jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami.
Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

STARSZY TELHMIK

...................

(podpis z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego) stanowiska sfuzbowego kontrolujgcego)




