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PROTOKOL KONTROLI
w zakresie bhp i ochrony przeciwpozarowej

Jednostka kontrolowana: Urzad Skarbowy w Morikach,
ul. Elcka 41a, 19-100 Monki

Kontrolg przeprowadzit:
|y — Specjalista ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

— Specjalista ds. Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Podstawa prawna: § 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2 wrzeénia 1997 r. w sprawie
stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z p6zn. zm.)

Kontrolg przeprowadzono w dniu(ach): 07 kwietnia 2016 r.

Przedmiotem kontroli objgto nast¢pujace zagadnienia:

I Przestrzeganie obowiazujacych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;j.
Przeglad warunkéw pracy - stanowiska i procesy pracy, w tym praca przy monitorach
ekranowych.

o

(U8 )

Stan techniczny uzytkowanych pomieszczen.

-

Stan techniczny urzadzen i innego wyposazenia.

Liczba (na dzien 07 kwietnia 2016 r.):
I pracownikéw ogoélem, zatrudnionych w ramach stosunku pracy - 25,
w tym kobiet: 15, mlodocianych 0, niepelnosprawnych 1
2. pracujgcych na podstawie umow cywilno-prawnych - 0

Kontrol¢ przeprowadzono w obzcnosci:
1. Pani

camodzieine Wieloosobowe Staric Ko Uchrony oraz Bezpieczenstwa | Higieny
Michal Gawecki@pd mofnet govp



W czasie kontroli informacji udzielaly nastepujace osoby:
1. Panil

Ustalenia kontrolne — stan faktyczny — przebieg kontroli

Przestrzeganie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej.

1. Profilaktyczne badania lekarskie
Kontrola wykazata, ze pracownicy posiadaja orzeczenia z badan lekarskich stwierdzajacych brak
przeciwwskazan zdrowotnych do pracy na danym stanowisku pracy. Orzeczenia lekarskie
wystawione przez lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badan profilaktycznych.

2. Szkolenia z zakresu bhp
Na dzien kontroli wszyscy pracownicy posiadali aktualne szkolenia okresowe z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Oswietlenie pomieszczen pracy
Oswietlenie pomieszczen i stanowisk pracy nie budzi zastrzezen.

4. Wentylacja i ogrzewanie pomieszczen pracy
W pomieszczeniach pracy, zapewniona jest wentylacja grawitacyjna. Wymiana powietrza
dokonuje si¢ ponadto poprzez otwory okienne. Nie stwierdzono nieprawidlowosci w zakresie
ogrzewania pomieszczen pracy. Budynek ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptowniczej.

5. Ocena ryzyka zawodowego
Na wewngtrznej stronie Izby Skarbowej w Bialymstoku jest opublikowana Ocena Ryzyka
Zawodowego. Kazdy z pracownikéw mial obowiazek podpisania o$wiadczenia o zapoznaniu si¢
z Ocena Ryzyka Zawodowego.

6. Instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
Na wewnetrznej stronie Izby Skarbowej w Biatymstoku sa udostepnione aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Apteczki pierwszej pomocy
W budynku urzedu znajduja si¢ jedna apteczka wraz z instrukcja udzielania pierwszej pomocy.
W zakresie udzielania pierwszej pomocy zostata wyznaczona Pani .

8. Ochrona przeciwpozarowa
Sprawy ochrony przeciwpozarowej w kontrolowanym przedsiebiorstwie reguluje instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego opracowana przez starszego specjalist¢ ds. BHP o P.POZ
r I, W listopadzie 2011 r — data ostatniej aktualizacji — 18 czerwiec 2015r.
Drogi ewakuacyjne i pozarowe sg odpowiednie i oznakowane.



Budynek urzedu jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne srodki ochrony przeciwpozarowe].

a miejsca rozmieszczenia tych srodkow sg wlasciwie oznakowane.

Przeglad warunkéw pracy - stanowiska i procesy pracy, w tym praca przy monitorach
ekranowych.
Dokonano kontroli stanowisk pracy wyposazonych w monitory ekranowe. W kontrolowanych
pomieszczeniach pracy ustalono, iz przestrzegane sg przepisy w zakresie zapewnienia
dogodnego dojscia pracownikow do stanowisk pracy. Stanowiska pracy wyposazone sa w biurka
(wyposazone w ruchomg podstawe pod klawiaturg) oraz krzesto zapewniajace spetnianic
parametrow okreslonych w obowiazujacych przepisach w zakresie stabilnosci (podstawa
pigciopodporowa), regulacji wysokosci siedziska. pochylenia oparcia, wyprofilowania siedziska
I oparcia, petnego obrotu wokél osi pionowej. podlokietniki. W kazdym pomieszczeniu pracy
zapewniono urzadzenia ochronne (rolety), ktore eliminuje nadmierne dziatania promicni
stonecznych.

1. We wszystkich pomieszczeniach pracy (pokoje biurowe) zachowane sa parametr

dotyczace wolnej przestrzeni i kubatury przypadajacej na 1 pracownika.

2. Nie stwierdzono nadmiernego zageszczenia stanowisk pracy w  poszczegdlnych
pomieszczeniach oraz  przekroczenia norm  wolnej powierzchni  oraz  kubatury
przypadajacej na 1 pracownika.

3. Rodzaje 1 ilos¢ pomieszezen higieniczno-sanitarnych  oraz ich wyposazenie

sa odpowiednie do liczby zatrudnionych pracownikow. Wielko$é pomieszezen oraz ich
kubatura odpowiada wymogom przepisow. Na pietrze budynku znajdujg si¢
pomieszczenia ustepowe ogolnodostepne. oddzielne dla kobiet i oddzielne dla mMeZCzyzn.
llos¢ i rodzaje pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz ich wyposazenie (umywalki.
miski ustgpowe, zawory cieplej wody) sq odpowiednie do liczby zatrudnionych
pracownikow. Urzadzenia higieniczno-sanitarne utrzymane sa w czystosci oraz w pelnej
sprawnosci technicznej.

Stan techniczny uzytkowanych pomieszczen

Stan techniczny pomieszczen pracy nie budzi zastrzezen. Jednakze w pokojach 112 i 113
wykladzina podlega wymianie badZ naprawie. W pokoju nr 6 naprawie podlega gniazdko
telefoniczne. W drzwiach wejsciowych do niektérych pokoi biurowych nalezy oklei¢ progi
tasmg ostrzegawcza. Schody wejsciowe do budynku oraz podjazd dla inwalidow podlegaja

natychmiastowej naprawie. Stwarzajg realne zagrozenie dla pracownikow jak i interesantow.

Stan techniczny urzgdzen i innego wyposazenia

Stan techniczny urzadzen i wyposazenia pomieszczen pracy nie budzi zastrzezen.



Zalecenia pokontrolne

[ Ww/w pokojach wymieni¢ lub naprawi¢ wyktadziny podlogowe.

2. Progi w drzwiach. stopien na schodach na polpietrze oraz stopien w sali obstugi nalezy oklei¢
tasma ostrzegawcza.

3. Na scianach korytarzy nalezy naklei¢ znaki ewakuacyjne.

4. Schody wejsciowe do budynku oraz podjazd dla inwalidéw podlegaja natychmiastowej
naprawie.

W zalaczniku zdjecia przedstawiajace w/w stwierdzone nieprawidfowosci.

W terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania protokotu, prosze przekazaé informacje o podjetych
dzialaniach majacych na celu usunigcie stwierdzonych niedociggnig¢.
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gz, Nr 1 — Dyrektor Izby Skarbowej .
gz Nr 2~ Kierownik Samodzielnego Oddziatu Logistyki —Y)
gz, Nr 3 — Naczelnik Urzedu Skarbowego w Monkach.
gz Nr 4 — Stuzba BHP.



