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& o 7 S, dnia 26 marca 2019 r.

KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w 7 s
ul. G, ¢, JEED 7 sninanas .

Znak sprawy: PZ.5580.2.2019.MC

PROTOKOL

ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2018 r,, poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziemnika 2005 r. w sprawie czynnosci
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowy Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr
225 poz. 1934) w dniu 26 marca 2019 1,
przez:

e mb bryg. mgr inz. Adama Wysmulka — Z-ce Komendanta Powiatowego PSP w /i
numer legitymacii stuzbowe] NSNS,

e asp. inz Mateusza Czarnowskiego - Specjaliste ds. kontrolno-rozpoznawczych
w KP PSP w 7 s numer legitymacji stuzbowe) SRR,

legitymujacych sig upowaznieniem numer PZ.5580.2.2019.MC z dnia 27 lutego 2019 r. wydanym
przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w /i,  7ostaly
przeprowadzone czynnos$ci kontrolno-rozpoznaweze w:
—— ' Urzad Skarbowy w Zneicsmmiy
' EOEmD [ EuEy. o] SRR BR

lmig i nmewisko oseby upowazniongl do  reprezentowania
kontrolowanego

Mazven | adres kontrolowanego

Urzad Skarbowy w 74
oamEEs / s | INTRER 48

Naczelnik Urzedu Pani Katarzyna Wilimezyk

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Tmic, nazwisko, stanowisko shuzbowe przedstawiviela kontrolowanego | Imig, nazwiska, stnowisko stuzbowe przedstawiciela
kontrolowanego

Naczelnik Urzedu Pani Katarzyna Wilimezyk
Starszy Inspektor Tomasz Kirejezyk

Zakres czynnosei kontrolno-rozpoznawezych dotyczyl:

1) kontrola przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych;

2) ocena zgodno$ei z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzaf technicznych
zastosowanych w obiekcie budowlanym;

3) rozpoznawanie mozliwosci i warunkéw prowadzenia dzialaf ratowniczych przez jednostki
ochrony przeciwpozarowej:

4) rozpoznawanie innych miejscowych zagrozen.

Wykaz kontrolowanych obiektéow, terenow 1 urzadzen:

Urzad Skarbowy w 7 s, NIEER 7 SUNSSS .. NS



PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialnoéé za realizacje obowiazkéw z zakresu ochrony przeciwpozarowei:

Za stan ochrony przeciwpozarowej odpowiedzialny jest Dyrektor Pan Wojciech Orfowski,
a sprawowanie nadzoru nad ochrong przeciwpozarowg zostalo powierzone zgodnie
7z upowaznieniem nr 2001-122.013.189.2017 z dnia 20 pazdziernika 2017 r. Pani Naczelnik
Urzedu Katarzynie Wilimezyk. .

2. Charakterystvka pozarowsa obiektu;

o Budynek Urzedu Skarbowego w 7S NNEY 7Ssws ) S5 " jest
wykonany w konstrukeji murowej, posiada dwie kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie.
Pokrycie dachu stanowi blacha. Powierzehnia uzytkowa obiektu wynosi 1116,78 m? a kubatura
budynku wynosi 4378,92 m®. Jest wykonany w klasie ,,D” odpornosci ogniowej.

e W budynku istnieje podziat na strefy pozarowe (kotownia olgjowa i magazyn oleju
opalowego), nie wystepujg pomieszezenia ZL L.

e Od czasu ubieglej kontroli w 2015 roku w obiekcie nie odnotowano pozarow ani migjscowych
zagrozen.

e W chwili obecnej w obiekeie pracuje 37 oséb.

o Budynek jest ogrzewany z lokalnej kotlowni olejowej mieszezacej si¢ w wydzielonej strefie
pozarowej w podpiwniczeniu budynku. Moc kotla olejowego wynosi 50-100kW a pojemnosc 2
zbiornikéw na ole] opalowy, ustawionych w wydzielonym pozarowo magazynie oleju
opalowego wynosi 3 m’.

3. Oreanizacia ochrony ppoz.

e Osoby zatrudnione w Urzedzie Skarbowym w Zslllll posiadajy przeszkolenie z zakresu
ochrony przeciwpozarowe] przeprowadzone przez inz. poz. Tomasza Kirejezyka.

o Obickt posiada Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, aktualizowana w marcu 2019 r.
aktualizowana przez ww. osobe.

e W budynku urzedu w widocznych miejscach umieszezono Instrukcje postgpowania na
wypadek pozaru wraz z wykazem telefonow alarmowych. '

o Sprzet gasniczy ustawiono w miejscach oznakowanych, widocznych i latwo dostepnych.

s Obiekt oznakowano pozarniczymi tablicami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa

e Z budynku urzedu na zewnatrz prowadza 3 wyjscia ewakuacyjne. Dojscia i drogi ewakuacyjne
drozne i oznakowane we wlasciwy sposéb zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Postepowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyine prowadzone przez PSP

Ostatnig kontrole podstawows przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przeprowadzono
w obiekcie w 2015 roku (protokét z dnia 26.06.2015 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.

[ ] W wyniku kontroli wszczgto postepowanie *

Stan realizacji obowiazkow wynikajacych z postepowania administracyjnego:

Nie wydano zalecen.

&, Czvnnosci zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia lndzi

Nie stwierdzono




7. QOcena dotvezaca wystepowania nieprawidlowosci powodujacyeh bezposrednie
niebezpicezenstwo powstania pozaru

Nie stwierdzono

8. Wyposazenie budvnku w urzadzenia przeciwpoZzarowe

e Awaryjne o$wictlenie ewakuacyjne
e System sygnalizacji pozarowej
e (Glowny wylaeznik pradu

¢  Wewnetrzna sie¢ hydrantowa H-25

9, Sprawnosé techniczna i funkejonalna wrzadzen przeciwpozarowych

» W dniu kontroli nie przedstawiono protokolu z przeglagdu awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

»  System sygnalizacji pozarowej monitorowany - przedstawiono protokoét zdawcezo — odbiorczy
7 dnia 24.10.2018 r. przeprowadzony przez firme SHE@ - o B B REE
ul. AR SBB Protoko! bez uwag. Urzadzenic stanowi ponadstandardowe
wyposazenie obiekiu.

e Glowny wylgcznik pradu zgodnie z protokolem przegladu instalacji elekirycznej.

¢ Przeglad hydrantéw w grudniu 2018 r. wykonala firma Ui e T S N
S [ SR AR | SR 8B Protokol bez uwag.

10. Stan wyposazenia, sprawnosé techniczna i funkcjonalna gadnic

Wyposazenic  obiektu w  podreczny  sprzgt  gasniczy  stanowig  gasnice proszkowe
‘ s " - e % . ¥ 3 «

w naliczeniu nie mniejszym niz jednostka gasnicza na 100 m*. Nastgpny przeglad techniczny tych

gasnic wyznaczono na grudzien 2019 roku.

11. Substancie zubozZaiace warstwe ozonows oraz flusrowane gazy wykorzystywane w
systemach ochrony przeciwpozarowych

i i s
. Nie wystepuig.

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

1y Instalacja elektryczna.
2) Instalacja odgromowa.
3) Instalacja kominowa (przewody spalinowe, dymowe oraz wentylacyjne).

e

13. Sprawnoé¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzvtkowvch

e Przeglad i badania instalacji elektrycznej i odgromowej wykonali: Pani mgr Eilliil
P v uprawnien : S oraz Pan mgr inz. Bessms Dessk nr uprawnief
F: GEENEERE D SR SRS . listopadzie 2016 r. Protokol
z uwagami: brak cigglodci przewodu ochronnego w przypadku jednego gniazda.

s Przeglad i badania przewodow kominowych wykonana firma NS SEEER. VOEEEER
Konsmisesmn IV / S | SNDSSRENE Minia 13 wrzes$nia 2018 r. Protokdt bez uwag,




WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDEOWOSCI

[] usunieto w

1. | Brak przegladu awaryinego oswietlenia ewakuacyjnego. ; .
PICEMCH SWaryjieg ¢ yineg trakcie kontroli

["] usunieto w
trakcie kontroli

o

Brak cigglosci przewodu ochronnego w przypadku jednego gniazda.

Inne ustalenia:

e Warunki dojazdu do obiektu dobre drogami asfaltowymi (ul. Jantarowa i Chopina), istnieje
mozliwoéé przejazdu bez zawracania oraz wykorzystania przyleglego parkingu na plac
manewrowy dla wozow bojowych jednostek ochrony przeciwpozarowej.

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw stanowi miejska sie¢ hydrantowa,
najblizszy hydrant miesci sig przy ul. Chopina.

e Praca w budynku odbywa si¢ w pm}iedzia}kj w godzinach od 7:30 — 18:00 a od wtorku do
pigtku w ;,odzmauh od 7:30 — 15:30. Obickt jest monitorowany przez przedsigbiorstwo
ochrony ¢ENEEEENE Sp. (R

e Lgcznose teiafﬁmcma w godzinach otwarcia budynku tel. nr Sl 2 po zamknigciu klucze

posiada firma HEERS, Sp. smse. Pan B A\ SN . nr

14. Uwagi i zastrzeienia wniesione przez kontrolowanego

BRAK

Na tym protokél zakoficzono

Kontrolowany zostal pmnigmwwanv o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych
zastrzezen do pmmha}u Protokét spisano na 4 stronach w dwéch jednobrzmigcych eg,aem;}iarza{,b
i po zapoznaniu sie z jego trescig podpisano bez zastrzezefn. Kopie protokotu pozostawiono

kontrolowanemu.
@?EC&&M&%& ,

ash 2Iﬁf, Muateus; Crarnowski

{podpis 2 podaniem imienia, nazwiska {podpis 2 podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska sluzbowego kontrolowanego) i stanowiska shuzbowego oseby kontrolujgee)}
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